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'rTypo of product

Fire resisting cables/Cavo resistente al fuoco

Tipo di prodotto
Cable Model FRH RR 2X1mm*
| Modello Model type o= —
Description Cavo multipolare ,schermato / Multicore screened cable
Beseivions Marcatura / Marking : BETA CAVI MADE IN ITALY — FRH RR 2100
DURAFLAM 2X1 mmq - Uo/U 300/300 V — CAVO RESISTENTE AL
FUOCO PER IMPIANTI ANTINCENDIO UNI 9795 2010 — EN 50200 PH 30 —
ISOLAMENTO GUAINA 4000 V - C - 01 CE| 20-37 - CEI 20-22 I CEl 20-22 Iil
Applicant : :
e b BETA CAVI SRL VIALE DELLE INDUSTRIE Z.|. 84091 BATTIPAGLIA (SA)
Ty BETA CAVI SRL VIALE DELLE INDUSTRIE Z.. 84091 BATTIPAGLIA (SA)
ostruttore _ N -

Test carried out by
Prove eseguite da

Scope of the test
Scopo delle prove

Laboratorio cavi isolali e nastri adesivi - IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43 - 20138 MILANO

PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO / Fire resisting (EN 50200}

—

Date of samples receiving
Data ricevimento campioni

Date of starting tests
Data di Inizio prove

Il presente rapporto &
composto da

This test report is composed
by

2008-12-10 (sent and sampled from the cuslomer / camprone spedito @ campionalo daf clienie)

2010-01-13 Date of tests end 2010-01-13

8 Pagine / Pages

Tecnico di laboratorio

9. et

Approved by
Cable Testing Lab Technician Approvato da
F. Facchetti A. Primicerio

AR

The results referred in this report are only relevant to the samples tested and described in this report.
[ risultati df provea riportaii nel presente Rapporio si viferisconn al solo campione sotteposia a prove.
COinly complere reproduction of this test report is permitted without written suthorization of IMGQ.
Saiiaa le riproduziont imegrall di questo Rapporte sono perniesse senza Uantorizzazione seritta dell'IMQ.
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Documenti di Riferimento
EN 50200 Il Ed. 2006 Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in

emergency circuits







